‘-\-.\ ,Goérna Raba” Sp.zo.o.
~ 34-730 Mszana Dolna ul. Krakowska 27E, www.gornaraba.p!
Tel. 183-310-324, 183-312-348, Fax. 183-312-349, E-mail: biuro@gornaraba.pl
IP:681-18-02-943, KRS:0000212716 — Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 9.107.300 PLN

Mszana Dolna, dnia 02.12.2020 r.

od 2004 r.

GR-341/5/2020

Do wszystkich zainteresowanych

Zapytanie do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni §ciekéw w Pcimiu”
znak sprawy GR-341/5/2020:

Zapytania z dnia 30.11.2020r.

Pytanie nr 1
Czy teren inwestycji lezy w odleglosci 50 m od walu przeciwpowodziowego?

W decyzji srodowiskowej na str. 3 znajduje si¢ informacja, ze cze$é terenu oczyszczalni
poloZona jest na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia, wobec czego nowe obiekty
lokalizowane bgdg w nasypach budowlanych, ktére nalezy zaprojektowaé i dobraé do zalecen
PGW Wody Polskie wydanych na etapie uzgadniania dokumentacji.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, ze wylot §ciekéw oczyszczonych do odbiornika wraz z kanalem
na dzialce nr 4850 nie wchodzi w zakres inwestycji ( tak wynika z decyzji
srodowiskowej)?

Na str. 4 decyzji Srodowiskowej zawarta jest informacja, ze wylot $ciekéw oczyszczonych
zabudowany jest na skarpie potoku Krzywianka w km. 0 + 300 na dzialce 4850. Wylot
wykonany jest w formie betonowego przyczétka o Srednicy rury odptywowej 315 mm
zakonczonej klapg przeciwcofkows, a rzedna wylotu wynosi 319,70 m npp.m. Jezeli w
wyniku rozbudowy konieczna okaze si¢ przebudowa wylotu, np. w zakresie jego $rednicy, to
przebudowa taka wejdzie z zakres inwestycji.

Pytanie nr 3
W jaki spos6b maja by¢ ogrzewane budynki na oczyszczalni?

W taki , jaki zaproponuje projektant, a rozwigzanie zaproponowane przez projektanta, jako
najkorzystniejsze uzyska zgode Inwestora.



Pytanie nr 4
Na ile osob obslugi ma by¢ zaprojektowany budynek ,spélki eksploatacyjnej”?
Czy beda w nim pomieszczenia uzytecznosci publicznej (np. kasa) a jesli tak to jakie?

Zaplecze eksploatacyjne zaprojektowane ma by¢ na taka liczbe 0séb, jaka wynikaé bedzie z
przyjetych 1 zaakceptowanych przez Inwestora rozwigzan projektowych. W obiekcie tym nie
bedzie pomieszezen uzytecznosci publicznej.

Pytanie nr 5

Zgodnie z decyzjg Srodowiskows przewidywana moc zainstalowana bedzie wynosié¢ ok.
260 kW. Jaka jest moc istniejacego przylacza energetycznego? Prosimy o podanie jego
parametrow oraz sposobu zasilania oczyszczalni.

Na str. 7 decyzji srodowiskowej znajduje si¢ informacja, Ze nowoprojektowane obiekty
zasilane bgda z istniejacego przylgcza energetycznego. Moc przylaczeniowa istniejacego
przylacza energetycznego to 120 kW, a moc umowna to 60 kW.

Obiekt oczyszczalni Sciekéw w Pcimiu zasilany jest ze stacji transformatorowej
napowietrznej. Stacja transformatorowa zasilana jest linig napowietrzng SN-15 kV.

W stacji transformatorowej zainstalowany jest transformator o mocy 100 kVA.
Przewidywana moc dla obydwu obicktéw istniejacego i planowanego wynosi 260 kW .

Pytanie nr 6
Czy w zakres zamoéwienia wchodzi zaprojektowanie przebudowy przylacza
energetycznego i stacji transformatorowej?

Jezeli przyjete i zaakceptowane praz Inwestora rozwigzania projektowe spowoduja
koniecznos¢ przebudowy przylacza energetycznego i budowe nowe;j stacji transformatorowe;,
to ich zaprojektowanie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie nr 7 Czy wycink¢ drzew kolidujacych z inwestycja Inwestor wykona we
wlasnym zakresie?

Ewentualna wycinka drzew wynikajaca z zaprojektowanej i zaakceptowanej przez Inwestora
lokalizacji nowych obiektow zostanie wykonana w ramach realizacji rozbudowy oczyszczalni
;przez Inwestora lub Wykonawce rozbudowy.

Pytanie nr 8
Opracowanie jakich dokumentacji oraz uzyskanie jakich decyzji nalezy przewidzieé
w cenie oferty, w zwigzku z planowana nowa studnia na ternie oczyszczalni.

W ramach zadania nalezy opracowaé takie dokumentacje i uzyskaé takie decyzje, ktére
wynikaja z obowigzujacych przepiséw, a ktére w konsekwencji doprowadza do zasilania
nowych obiektow w wode z projektowanej studni. Woda pobierana z tej studni
wykorzystywana bedzie na potrzeby sanitarne pracownikéw i utrzymania czystosci



W pomieszczeniach oraz przygotowania polielektrolitéw. (patrz st. 6 decyzji
$rodowiskowej).

Pytanie nr 9
Czy w zakres zamoéwienia wchodzi opracowania operatéw wodnoprawnych oraz
uzyskanie operatéw wodnoprawnych, jesli to jakich?

W zakres zaméwienia wchodzi opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania zamierzonego efektu , czyli rozbudowy istniejace; oczyszezalni Sciekdw zgodnie
z zapisami SIWZ.

Pytanie 10
W zwigzku ze znacznym zakresem zadania, oraz dlugim okresem realizacji, prosimy
o zmiang platnosci czgsciowych na nastepujace etapy:
a) Po opracowaniu koncepcji i zaakceptowani jej przez inwestora — 20 % warto$ci
umowy,
b) Po opracowaniu projektu budowlanego i zlozeniu wniosku o wydanie pozwolenia
na budow¢ — 40 % wartosci umowy,
¢) Po opracowaniu wszystkich pozostalych dokumentacji oraz uzyskaniu
pozwolenia na budowg — 40 % wartosci umowy.

Uwzgledniajgc Panstwa postulat Zamawiajacy akceptuje nastepujace nowe warunki platnosci
opisane w §5 WYNAGRODZENIE ust. 2. wzoru umowy, ktéry otrzymuje nastgpujace
brzmienie

2. Platnos¢ za wykonanie umowy ustala sie w dwoch transzach:

a) Po opracowaniu projektu budowlanego, wykonawczego wraz z niezbednymi
dokumentami, uzgodnieniami i zlozeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowe —
60 % wartosci umowy,

b) Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe — 40 % wartosci umowy.

Pytanie 11

W OPZ na stronie 3 (ppkt 3) jest zapis, ze w zakresie zaméwienia wchodzi obowigzkowe
uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych, z ktérych sporzadzony bedzie
pisemny protokél. Narady beda odbywaé si¢ nie rzadziej niz raz w miesigcu, a data
spotkania be¢dzie wyznaczona przez obie strony.

W zwigzku z tym, Ze zapis w powyzszym brzmieniu uniemozliwia wycene¢ tego zakresu,
prosimy o zmiang zwrotu ,, nie rzadziej niz raz w miesiacu” na »hie czeSciej niz raz w
miesigcu” oraz podanie jaks ilo§¢é pobytéw w naradach koordynacyjnych nalezy przyja¢
do oferty?

Narady koordynacyjne, od dnia podpisania umowy do dnia zlozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe, muszg odbywa¢ co najmniej raz w miesiacu. Jezeli proponowane
rozwigzania projektowe beda wymagaty czgstszych narad, to musza one si¢ odbywad, po to,



by nie byto opéznien w projektowaniu . Mozna przyjaé, ze bedzie to nie czg$ciej niz 3 narady
w miesigeu. Po ztozeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowe , narady musza odbywaé
sig raz w miesigcu.
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